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6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1 Сведения о движении изделия при эксплуатации заносятся в 
таблицу 2 

Таблица 2 - Движение изделия при эксплуатации 
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11 ХРАНЕНИЕ 

11.1 Условия хранения изделия 
11.1.1 Условия хранения анемометра должны соответствовать 

условиям 1 по гост 15150-69. 
11.1.2 Анемометр должен храниться в сухом помещении при тем­

пературе от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности 
до 80 %. В помещении не должно быть паров кислот или других ед­
ких летучих веществ, вызывающих коррозию деталей и сборочных 
единиц изделия. 

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

12.1 Требования к транспортированию и условиям, при которых 
оно должно осуществляться 

12.1.1 Условия транспортирования анемометра должны соответ­
ствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. 

12.1.2 Анемометр в упакованном виде может транспортироваться 
всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а при 
транспортировании авиатранспортом - в отапливаемых герметичных 
отсеках. 

12.1.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортиро­
вания ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию 
атмосферных осадков. 

13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

13.1 Изделия, входящие в комплектность, признанные непригод­
ными к ремонту, подлежат утилизации. Изделия, входящие в ком­
плектность при утилизации, разобрать, разделив детали на изготов­
ленные из металлов и неметаллических материалов. 

13.2 Детали изделий утилизировать в порядке, установленном по­
требителем. 

19 
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9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

9.1 Общие указания 
9.1.1 Анемометр требует осторожного обращения во избежание 

механического повреждения. 
9.1.2 Необходимо предохранять анемометр от ударов и резких 

сотрясений. В промежутках между измерениями анемометр должен 
храниться в футляре. 

9.1.3 Анемометр устанавливается на башенных, портальных кра­
нах и других объектах, требующих оборудования устройствами ава­
рийной ветровой защиты и измерения скорости ветра. 

9.2 Меры безопасности 
9.2.1 Установку и подключение прибора, подключение аварий­

ных устройств и заземления производить при обесточенном защи­
щенном объекте. 

9.2.2 Анемометр должен быть заземлен посредством провода за­
щитного заземления с кабельным наконечником и « ..L» к зажиму за­
земления эксплуатируемого объекта. 

9.2.3 Анемометр относится к 01 классу по способу защиты от 
поражения электрическим током, ГОСТ12.2.007.О-75. 

· 9.3 Виды и периодичность работ по техническому обслуживанию
указаны в таблице 6. 

Таблицаб 

Вид технического Технические Порядок работ при 
обслуживания требования обслуживании 

1 Еженедельный Вертушка датчика Пульт снаружи проте-
внешний осмотр и ветра должна свобод- реть влажной тканью. 
контроль работоспо- но вращаться и не Проверить работоспо-
собности иметь повреждений. собность по 8.1.3 

На цифровом индика-
торе должна фикси-
роваться скорость 
ветра, при проверке 
работоспособности 
должна загораться 
световая индикация 

16 

7.2 Поверка средств измерений 

7.2.1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ 

Анемометр сигнальный АС-1 ЯИКТ.416136.003-02 № ....,......,__,..,,.......,....,.,....,..--
наименоваиие изделИJI обозначение заводской номер 

поверен, соответствует требованиям «Анемометры сигнальные АС-1. 
Методика поверки МП СМ-001-2011» и признан годным для эксплуа­
тации. 

Дата поверки ________ _ 
мп 

Поверитель _________ _ 

Межповерочный интервал - два года. 

7.2.2 Сведения о периодической поверке средств измерения зано­
сятся в таблицу 5. 

Таблица 5 - Поверка средств измерений 

Должность, фамилия и Срок очередной Дата подпись проводящего Примечание 
поверку поверки 

9 
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лизации (сирены, звонка). Проверить исправность действия схемы 
разблокирования реле, что достигается нажатием кнопки "сброс" при 
неподвижной оси датчика скорости ветра. При этом световая и звуко­
вая сигнализации должны выключиться. 

8.1.4 Порядок работы 
8.1.4.1 Установить датчик скорости на конструкции объекта 

в специально отведённом месте ( если это оговаривается в документа­
ции на объект) или, руководствуясь тем, чтобы выбранное место бы­

·. ,ло максимально открытым и чтобы обслуживаемый объект не созда-
вал для датчика ветровой «стены». Ось датчика должна оставаться
строго вертикальной. 

8.1.4 .2 У крепить соединительный кабель в нескольких местах в 
конструкции объекта вплоть до точки ввода с тем, чтобы исключить 
возможность провисания кабеля. 

8.1.4.3 Установить пульт на объекте в специально отведённом 
месте с таким расчётом, чтобы световые сигналы и индикаторы были 
всегда в поле зрения. 

8.1.4.4 Подключить к разъёмам пульта кабель питания и кабель 
соединительный. 

Примечание - При наличии на объекте бортовой сети 24 В элек­
трическое питание к пульту подводить к розетке «24В», соблюдая 
полярность, проводами сечением не менее 0,3 мм. 

8.1.4.5 Установить на персональный компьютер программу 
«AC-lM», запустив «setup_aslm_v_l_l» с компакт диска в соответ­
ствии с приложением А. 

8.1.4.6 Подать питание на анемометр, включив вилку кабеля пи­
тания в сеть. Нажать кнопку «СБРОС», при этом на цифровом табло 
должно появиться фактическое значение скорости ветра в данный 
момент времени. 
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1 - датчик ветра; 2 - пульт; 3 -кабель питания; 
4 - кабель соединительный. 

Рисунок 1 - Анемометр сигнальный АС-1 
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Рисунок 2 - Анемометр сигнальный АС-1. 
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